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U/48/2016

Opole, 02.12.2016 r. 
L.dz. DZP: 683/2016
                                        
  Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego 
Dotyczy postępowania pn.: „Usługi w zakresie ochrony osób i mienia, zapobiegania naruszaniu porządku publicznego w obiektach i na terenach zewnętrznych należących do Uniwersytetu Opolskiego oraz monitorowanie i konserwacja systemów alarmowych i dostępowych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego”.
W związku ze złożonymi zapytaniami Wykonawców w niniejszym postępowaniu, Zamawiający udziela wyjaśnień w przedmiotowej sprawie:
Pytanie nr 1:
[image: image1.emf]
Pytanie nr 2:
Proszę o wyjaśnienie zapisów ujętych w Załączniku nr 1 A do opisu przedmiotu zamówienia ujętych w punktach:
3 podpunkt 3.3

5 podpunkt 2

9 podpunkt 2

10 podpunkt 2

dotyczących rozbudowy lub instalacji systemów zapisu i rejestracji obrazu i instalacji/montażu systemów zabezpieczeń i dostępu.

W świetle zapisu wzoru umowy paragraf 2 punkt 12.  wynika, że Wykonawca w terminie do dnia 10.01.2017r. przedstawi Kierownikowi Działu Technicznego UO , celem akceptacji, propozycję rodzaju i danych technicznych proponowanych urządzeń a tym samym rozwiązań instalacyjno-montażowych.

Z zapisu powyżej wynika ,że dopiero po akceptacji rozwiązania funkcjonalnego [styczeń 2017r.], Wykonawca jest w stanie określić wymagany przez UO zakres prac, tym samych określić kwotę wykonania systemu/instalacji.

Ponadto do określenia zakresu prac/modernizacji/instalacji wymagane są szczegółowe wytyczne Zamawiającego, 
a takich brak. W zapytaniu czy wzorze umowy nie ma wzmianki o sposobie zapłaty za te prace a ich wartości nie można określić na dzień  składania oferty. Czy Uniwersytet Opolski zobowiązuje się do zapłaty za uzgodnione 
i wykonane prace ujęte w  Załączniku nr 1 A do opisu przedmiotu zamówienia punkt 3 podpunkt 3.3, punkt 5 podpunkt 2, punkt 9 podpunkt 2, punkt 10 podpunkt 2 poza umową dotyczącą zapytania U/48/2016 ?
Pytanie nr 3
Co Zamawiający rozumie przez „bezprzewodowy elektroniczny system kontroli dostępu” ?

Proszę o rozwinięcie tematu w zakresie: sposobu rejestracji danych ,ilość zdarzeń, podtrzymania awaryjnego, ilości użytkowników, sposobie archiwizacji, ewakuacji,  wymaganym zasilaniu awaryjnym , standardu kart zbliżeniowych.
Odpowiedzi:

1. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnych. 

2. Ponadto, zamawiający zamieszcza dodatkowe wyjaśnienie dotyczące zakresu prac montażowo/instalacyjnych elektronicznych systemów zabezpieczeń i dostępu:
2.1 Obiekt Biblioteka Główna ul. Strzelców Bytomskich 2

Instalacja/montaż przez Wykonawcę , w terminie od 1 do 31 stycznia 2017 r. nowego systemy obserwacji telewizji przemysłowej.

System powinien:

· zapewniać obserwację całego terenu wokół budynku z uwzględnieniem parkingów 

[11 kamer zewnętrznych]

· zapewniać obserwację wejścia głównego i hollu  [ 4 kamery wewnętrzne]
· rejestrować obraz ze wszystkich kamer  na  nowym o rejestratorze [przewidzieć rejestrator na 16-kamer z  miejscem  na 2 dyski twarde, wyjście HDMi, LAN wyposażonym w dyski o pojemności łącznej min. 4Tb
· umożliwić zdalny podgląd obrazu poprzez sieć Internet z zachowanie  standardowego oprogramowania użytkowanego przez UO
· instalację nowego monitora min. 23’ o rozdzielczości min. FHD,
Minimalna rozdzielczość kamer 2Mpx,  wymagany podświetlacz IR, tryb nagrania 2Mpx/12klatek/s na kanał.

2.2. Obiekt Wydział Ekonomiczny Opole ul. Ozimska 46A

Instalacja/montaż przez Wykonawcę , w terminie od 1 do 31 stycznia 2017 r. nowego systemy alarmowego.

System powinien:

· zabezpieczać przestrzennie wszystkie wejścia do obiektu na poziomie piwnic i parteru [łącznie  8szt. czujników dualnych – minimalny zasięg detekcji  to 15m.90stopni] 

· zabezpieczać przestrzennie wszystkie ciągi komunikacyjne na poziomie piwnic i parteru, [łącznie 12 czujników dualnych  – minimalny zasięg detekcji  to 15m.90stopni ] 

· być obsługiwany z klawiatury LCD umieszczonej w obudowie metalowej,

· posiadać jeden sygnalizator wewnętrzny i zewnętrzny,

· posiadać system awaryjnego zasilania z czasem podtrzymania minimum 24 godzin,

System powinien umożliwiać identyfikację  miejsce wystąpienia awarii lub alarmu z dokładnością co do pojedynczego elementu.

Nie dopuszcza się zastosowania listew PCW.

Po wykonaniu prac Wykonawca na swój koszt przywróci  obiektu do stanu początkowego [prace budowlane, malarskie, porządkowe itp.]

Centrala alarmowa jak i inne urządzenia muszą posiadać atest  w stopniu II określone w PN EN 50131.

2.3. Obiekt Wydział Teologiczny Opole ul. Drzymały 1A

Wykonawca , w terminie od 1 do 31 stycznia 2017 r. zaktualizuje oprogramowanie istniejącej centrali alarmowej oraz przeprogramuje system zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

2.4. Obiekt Ośrodek konferencyjny „Villa Academica” Opole ul. Powstańców Śląskich 22

Instalacja/montaż przez Wykonawcę , w terminie od 1 do 31 stycznia 2017 r. nowego 
a]systemu alarmowego.
System powinien:

· zabezpieczać przestrzennie wszystkie wejścia i pomieszczenia w obiektu na poziomie piwnic i parteru [łącznie  17szt. czujników dualnych – minimalny zasięg detekcji  to 15m.90stopni] 

· być obsługiwany z klawiatury LCD umieszczonej w obudowie metalowej,

· posiadać jeden sygnalizator wewnętrzny i zewnętrzny,

· posiadać system awaryjnego zasilania z czasem podtrzymania minimum 24 godzin,

System powinien umożliwiać identyfikację  miejsce wystąpienia awarii lub alarmu z dokładnością co do pojedynczego elementu.

Nie dopuszcza się zastosowania listew PCW.

Po wykonaniu prac Wykonawca na swój koszt przywróci  obiektu do stanu początkowego [prace budowlane, malarskie, porządkowe itp.]

Centrala alarmowa jak i inne urządzenia muszą posiadać atest  w stopniu II określone w. PN EN 50131.

b] systemu obserwacji telewizji przemysłowej.
System powinien:

· zapewniać obserwację wejścia głównego i holl [ 2 kamery wewnętrzne]
· rejestrować obraz ze wszystkich kamer  na  nowym o rejestratorze [przewidzieć rejestrator na 8-kamer z  miejscem  na 2 dyski twarde, wyjście HDMi, LAN wyposażonym w dyski o pojemności łącznej min. 1Tb
· umożliwić zdalny podgląd obrazu poprzez sieć Internet z zachowanie  standardowego oprogramowania użytkowanego przez UO
· instalację nowego monitora min. 23’ o rozdzielczości min. FHD,
Minimalna rozdzielczość kamer 2Mpx,  wymagany podświetlacz IR, tryb nagrania 2Mpx/12klatek/s na kanał.

c] systemu kontroli dostępu 
System powinien:

· zapewniać rejestrację elektroniczną wejścia i wyjścia z obiektu przez użytkownika posiadającego  uprawniona kartę zbliżeniową , wymagany standard MiFare,

· zapewnić funkcję alarmu w przypadku zbyt długo otwartych drzwi lub wejścia siłowego przy czym wystąpienie alarmu ma być sygnalizowana lokalnie  przez sygnalizator akustyczny o mocy min.  120dB oraz odnotowane w rejestrze elektronicznym,

· zapewnić elektroniczny rejestr  zdarzeń , min. 64000 ostatnich zdarzeń,

· zapewnić zachowanie przepisów ewakuacyjnych,

· posiadać system awaryjnego zasilania z czasem podtrzymania minimum 24 godzin,

W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 100szt. kart zbliżeniowych w standardzie MiFare.

Dostawa komputera do obsługi systemu po stronie Zamawiającego.

System kontroli dostępu powinien spełniać co najmniej wymagania systemu w klasie rozpoznania 2, w klasie dostępu B - określone w normie PN-EN 50133-1;

Urządzenia wchodzące w skład instalacji SKD powinny spełniać warunki klasy środowiskowej III [dla urządzeń instalowanych na zewnątrz budynku] i klasy środowiskowej I [dla urządzeń instalowanych wewnątrz budynku].

2.5. Obiekt Wydział Przyrodniczo-Techniczny Opole ul. Dmowskiego 7-9

Instalacja/montaż przez Wykonawcę , w terminie od 1 do 31 stycznia 2017 r. nowego systemy alarmowego.

System powinien zawierać centralę bezprzewodową, manipulator kodu oraz 6 czujników radiowych bezprzewodowych.

2.6. Na podstawie informacji jak powyżej,  Wykonawca w terminie od 1 do 10 stycznia 2017r. przedstawi Kierownikowi Działu Technicznego UO koncepcję wykonania prac wraz z kosztorysem szczegółowym celem akceptacji.

W wypadku gdy koncepcja i kosztorys Wykonawcy nie zapewnia spełnienia wymaganych warunków instalacji/montażu systemów , Wykonawca jest zobowiązany do ich  wykonania na swój koszt i ryzyko.

2.7. Oferta Wykonawcy musi zawierać wszystkie koszty związane z zakresem określonym zapytaniem U/48/2016r.

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy w wypadku nie  spełnienia przez niego realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Uwzględnienie powyższych informacji w treści przygotowanych przez Państwa ofert nie będzie wymagać dodatkowego nakładu pracy, w związku z powyższym dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie, 
tj.: do dnia 05.12.2016 r. do godziny 10:00, Dział Zamówień Publicznych, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, pokój nr 2-3. 
                        KANCLERZ

            mgr Zbigniew Budziszewski
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